3x10mm2+ N 10 mm2+ T 10 mm?

¢ 40 mm (eletroduto)

3x50A

Mrwb, WW)

3.300W

3.000W

2.500W

2% 2% 38 2| s 3B e
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CIRC. | ILUMINAGAO | TOMADAS |[C. ESPECIAIS TOTAL DISJ. COND. |FASE
A 300W 3.000W 3.300W | 1x15A | 2,5mm2| R
B 400W 2.600W 3.000W | 1x15A | 2,5mm2| S
C 900W 2.000W 2.900W | 1x15A | 2,5mm2| T
D 900W 2.000W 2.900W | 1x15A | 2,6Bmm2| T
E Ar cond. 2.500W | 1x15A | 4,0mm2| R
F Ar cond. 2.500W | 1x15A | 4,0mm2| S
G Ar cond. 2.500W [ 1x15A | 4,0mm2| T
H Ar cond. 2.500W | 1x15A | 4,0mm2| R
| Ar cond. 2.500W | 1x15A | 4,0mm2| S
J Ar cond. 2.500W | 1x15A | 4,0mm2| T
K Ar cond. 2.500W | 1x15A | 4,0mm2| S
TOTAL —>| 29.600W | 3x50A [10,0mm2| RST

4,0 mm?
2.500W
4,0 mm?
2.500W

PROJETO:

DIAGRAMA UNIFILAR - QUADRO DE CARGAS

PROJETO ARQUITETONICO

RESPONSAVEL TECNICO
Eng.André Dalcin

PROPRIETARIO
Prefeitura Municipal

PROPRIETARIO prefeitura Municipal de S&o JoZo do Polésine

ENDERECO

Rua Augusto Arnuti - S. J. do Polésine - RS

AREA:

A= 173,73m?

ESCALA:

1:75

DATA:

13/08/14

PRANCHA:

07/12




